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Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : CONTROLE SANITAIRE

ADDUCTION CACEM

Exploitant : ODYSSI
Commune : FORT-DE-FRANCE

Prélévement et mesures de terrain effectués pour le compte de I'ARS, par LTA - E. ANICET le 23 mai
2019 a 10h00

Installation (Code): UNITE DE DISTRIBUTION FORT DE FRANCE MEDAILLE (000059)
Point de surveillance (Code) : POINT MOBILE FDF/MEDAILLE (0000000556)

Analyse effectuée : D2
Référence laboratoire : H_E_19.1364.1 [LABORATOIRE TERRITORIAL D'ANALYSES DE MARTINIQUE (9722)]

Prélévement n°97200098303

CONCLUSION SANITAIRE

Eau potable au vu des parameétres recherchés, naturellement faiblement
minéralisée. Toutefois, la présence de microorganismes revivifiables est a
surveiller, conséquence des faibles concentrations en chlore relevées.

Les résultats du contrdle sanitaire de I'eau destinée a la consommation humaine sur http://www.eaupotable.sante.gouv.fr
Le bilan qualité joint a la facture d'eau sur http://ars.martinique.sante.fr
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Références de qualité

Limites de qualités

Mesures de terrain Résultats Unité Mini Maxi Mini  Maxi
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES
ASPECT (QUALITATIF) 0 SANS OBJET
COULEUR (QUALITATIF) 0 SANS OBJET
ODEUR (QUALITATIF) 0 SANS OBJET
SAVEUR (QUALITATIF) 0 SANS OBJET
‘CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL
| TEMPERATURE DE L'EAU (DOM) 25,6 °C |
‘ EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE
|PH 7,3 unitépH | 65 9,0
‘ RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION
CHLORE LIBRE 0,05 ma(CI2)/L
CHLORE TOTAL 0,06 ma(CI2)/L
Références de qualité Limites de qualités
Analyse laboratoire Résultats Unité Mini Maxi  Mini  Maxi
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES
| TURBIDITE NEPHELOMETRIQUE NFU 0,11 NFU | 2,0
‘CHLOROBENZENES
CHLOROBENZENE <0,2 ua/L
DICHLOROBENZENE-1,2 <0,2 g/l
DICHLOROBENZENE-1,3 <0,2 ua/L
DICHLOROBENZENE-1,4 <0,2 ug/L
TRICHLORO-1,2,3-BENZENE <0,2 ug/L
TRICHLORO-1,2,4-BENZENE <0,01 ua/L
TRICHLORO-1,3,5-BENZENE <0,01 ug/L
TRICHLOROBENZENES (TOTAL) <0,2 ug/L
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS
3-CHLOROPROPENE <0,2 ua/L
BROMOCHLOROMETHANE <0,2 ug/L
CHLOROPRENE <0,2 ua/L
CHLORURE DE VINYL MONOMERE <0,2 ua/L 1
DIBROMOETHANE-1,2 <0,2 ug/L
DIBROMOMETHANE <0,2 ua/L
DICHLOROETHANE-1,1 <0,2 ug/L
DICHLOROETHANE-1,2 <0,2 Ha/L 3
DICHLOROETHYLENE-1,1 <0,2 ua/L
DICHLOROETHYLENE-1,2 CIS <0,2 ug/L
DICHLOROETHYLENE-1,2 TOTAL <0,2 ua/L
DICHLOROETHYLENE-1,2 TRANS <0,2 ua/L
DICHLOROMETHANE <10 ug/L
DICHLOROPROPANE-2,2 <0,2 ua/L
DICHLOROPROPENE-1,1 <0,2 ug/L
DICHLOROPROPENE-2,3 <0,2 ug/L
FREON 113 <0,2 ua/L
TETRACHLOROETHANE-1,1,1,2 <0,2 ug/L
TETRACHLOROETHANE-1,1,2,2 <0,2 ua/L
TETRACHLOROETHYLENE-1,1,2,2 <0,2 ug/L 10
TETRACHLORURE DE CARBONE <0,2 ug/L
TRICHLOROETHANE-1,1,1 <0,2 ua/L
TRICHLOROETHANE-1,1,2 <0,2 ug/L
TRICHLOROETHYLENE <0,2 ug/L 10
TRICHLOROFLUOROMETHANE <0,2 ua/L
TRICLHLORO-1,2,3-PROPANE <0,2 ug/L
‘ DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES
ACRYLAMIDE <0,1 Ha/L 0.1
EPICHLOROHYDRINE <0,1 uo/L 0,1
‘ EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE
PH 7.8 unité pH 6,5 9,0
TITRE ALCALIMETRIQUE COMPLET 4.4 of
TITRE HYDROTIMETRIQUE 3,54 of
‘FER ET MANGANESE
|FER TOTAL <20 Ho/L 200
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} HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU

ACENAPHTENE <0,01 ua/L
ACENAPHTHYLENE <0,03 ug/L
ANTHRACENE <0,01 ug/L
BENZANTHRACENE <0,03 ua/L
BENZO(A)PYRENE * <0,001 ug/L 0,01
BENZO(B)FLUORANTHENE <0,005 ug/L 0,10
BENZO(G,H,I)PERYLENE <0,005 ug/L 0,10
BENZO(K)FLUORANTHENE <0,005 ug/L 0,10
CHRYSENE <0,01 ua/L
DIBENZO(A,H)ANTHRACENE <0,01 ug/L
FLUORANTHENE * <0,01 ug/L
FLUORENE <0,01 ua/L
INDENO(1,2,3-CD)PYRENE <0,01 ug/L 0,10
METHYL(2)FLUORANTHENE <0,05 ug/L
METHYL(2)NAPHTALENE <0,05 ug/L
NAPHTALENE <0,02 ug/L
PHENANTRENE <0,01 ua/L
PYRENE <0,01 ug/L
} MINERALISATION
CALCIUM 9,1 ma/L
CONDUCTIVITE A 25°C 109 uS/cm 200 1100
MAGNESIUM 3,1 ma/L
}OLIGO—ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.
ANTIMOINE <5 ug/L 5,0
CADMIUM <0,8 ug/L 5,0
CHROME TOTAL <5 ug/L 50,0
CUIVRE <0,02 ma/L 1 2,0
NICKEL <10 ug/L 20,0
PLOMB <5 ug/L 10,0
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES
AMMONIUM (EN NH4) <0,025 ma/L 0,1
NITRITES (EN NO2) <0,01 ma/L 0,5
} PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES
BACT. AER. REVIVIFIABLES A 22°-68H 0 n/mL
BACT. AER. REVIVIFIABLES A 36°-44H 19 n/mL
BACTERIES COLIFORMES /100ML-MS <1 n/(100mL) 0
ENTEROCOQUES /100ML-MS <1 n/(100mL) 0
ESCHERICHIA COLI /100ML - MF <1 n/(100mL) 0
} PESTICIDES DIVERS
DICHLOROPROPANE-1,2 <0,2 ug/L 0,1
DICHLOROPROPANE-1,3 <0,2 ua/L 0,1
DICHLOROPROPYLENE-1,3 TOTAL <0,2 ug/L 0,1
HEXACHLOROETHANE <0,1 ug/L 0,1
‘ PESTICIDES ORGANOCHLORES
| HEXACHLOROBUTADIENE <0,1 ug/L 0,1
}SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION
i BROMOFORME <0,2 ugiL 100
| CHLORODIBROMOMETHANE <0,2 ua/L 100
| CHLOROFORME ) <0,2 ug/L 100
| DICHLOROMONOBROMOMETHANE <0,2 ug/L 100
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